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Zkušební laboratoř č. 4113, posouzená ASLAB - Střediskem pro posuzování způsobilosti 
laboratoří, dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

   PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 20881/2025

Zadavatel: CEVAK
11200 PS Soběslavsko

Vzorek číslo: 34577
Místo odběru: Vlčeves, surová voda
Upřesnění místa odběru: zdroj 2
Předmět zkoušky: surová voda Datum odběru: 25.09.2025
Typ vzorku: prostý Čas odběru: 11:20
Typ rozboru:   jiný Datum příjmu: 25.09.2025
Akreditovaný odběr: Ano Datum provedení analýz: 25.09.2025 - 26.09.2025
Odebral: Nevrlý Filip
Způsob odběru: manuální
Postup odběru: SOP - 400 (ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN ISO 5667-5, ČSN EN ISO

5667-14, ČSN EN ISO 19458, Vyhláška MZd ČR č.252/2004 Sb.)

 
Ukazatel    Hodnota  Jednotka NM Zkušební metoda   Akr.
pH 5,9  0,1 SOP-6 (ČSN ISO 10 523) A

KNK-4,5 0,40 mmol/l SOP-VI (ČSN EN ISO 9963-1) N
ZNK-8,3 0,44 mmol/l SOP-VII (ČSN 75 7372, ČSN 75 7373) N

Dusičnany 28 mg/l 10% SOP-11 (interní postup) A
Železo 0,41 mg/l 15% SOP-24 (ČSN ISO 6332) A

Vysvětlivky:
NM  - Nejistota měření je rozšířená standartní nejistota pro koeficient rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí

přibližně 95 %. Uvedená nejistota se nevztahuje na výsledky pod mezí stanovitelnosti.
ALS - zkouška provedená externím poskytovatelem ALS Czech Republic, s.r.o.; Na Harfě 336/9, Praha 9

PV - zkouška provedená externím poskytovatelem Povodí Vltavy, státní podnik; E. Pittera 1, České Budějovice
P1  - zkouška provedená externím poskytovatelem ČEVAK a.s., pracoviště 1; Mánesova 41/6, České Budějovice

P2  - zkouška provedená externím poskytovatelem ČEVAK a.s., pracoviště 2; ČOV České Budějovice, Hrdějovice 598
Akr. - akreditace metody: A - ano; N - ne; S - zkouška provedená externím poskytovatelem; M - zkouška provedená na místě odběru
 
Prohlášení:
Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty.
Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu vedoucího pracoviště reprodukován jinak než celý.

Případné reklamace budou řešeny na základě dokumentu "Vyřizování stížností a reklamací v laboratoři".

Vystaveno dne: 6.10.2025

Ing. Miroslava Vilímková 
vedoucí pracoviště

konec protokolu

u


